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AGUAS E PARQUE BIOLOGICO DE GAIA, EM, SA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
ZONA DE ABASTECIMENTO - CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PREDIAL

EDITAL n.° 2/2014

Trimestre:  Abril - Junho

Ano : 2014

Zona de abastecimento : Vila Nova de Gaia

Populacéo abastecida : 302 295 hab.

Volume de &gua fornecido : 49 662 m3 / dia

N° de pontos controlados / ano: 749

Tipo de Parametro Valor Paramétrico (VP Valores obtidos N.°© analises fo Cumpriment{ N.° Anélises (PCQA) % Andlises
Controlo (unidades) Dec. Lei n°306/2007 | Minimo Méximo > VP do VP Agendadas| Realizadas Realizadas
Controlo Rotina CR1
Bactérias Coliformes (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 147 147 100%
Cloro residual disponivel (mg/l Cl) 0,05 0,74 0 100% 147 147 100%
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 147 147 100%
Controlo Rotina CR2
Aluminio (pg/L Al) 200 <10 69 0 100% 38 38 100%
Amonio (mg/l NH,) 0,5 0,04 0,04 0 100% 38 38 100%
Cheiro (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 38 38 100%
Clostridium perfringens (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 38 38 100%
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500 168 213 0 100% 38 38 100%
Cor (apos filtracao simples) (mg/l PtCo) 20 <1,0 2 0 100% 38 38 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <5,0 14 0 100% 38 38 100%
N° de coldnias a 22°C (UFC/ml) 0 3 0 100% 38 38 100%
N° de coldnias a 37°C (UFC/ml) 0 1 0 100% 38 38 100%
Oxidabilidade (Mn0O4) (mg/1 O,) 5 <1,0 1,8 0 100% 38 38 100%
pH, 20°C (Unidades de pH) 6,5-9,0 6,77 7,56 0 100% 38 38 100%
Sabor, 25°C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 38 38 100%
Temperatura (°C) 17,1 22,5 0 100% 38 38 100%
Turvacao (NTU) 4 <1,0 <1,0 0 100% 38 38 100%
Controlo de Inspecgéo CI
1,2 - dicloroetano (pg/L)** 3 <0,25 0 100% 2 2 100%
Antimonio (ug/L Sb)** 5 <1,0 0 100% 2 2 100%
Arsénio (ug/L As)** 10 1,9 2,9 0 100% 2 2 100%
Benzeno (pg/L)** 1 <0,26 0 100% 2 2 100%
Boro (mg/L B)** 1 <0,10 0 100% 2 2 100%
Bromatos (pg/L BrO3)** 10 <2,5 0 100% 2 2 100%
Cadmio (pg/L Cd)** 5 <0,50 0 100% 2 2 100%
Calcio (mg/L Ca) 25 28 0 100% 2 2 100%
Carbono organico total (COT) (mg/L C) <1,0 2,3 0 100% 2 2 100%
Cianetos (pg/L CN)** 50 <10 0 100% 2 2 100%
Cloretos (mg/L Cl)** 250 9,3 1 0 100% 2 2 100%
Chumbo (pg/l Pb) 25 <2,0 <2,0 0 100% 2 2 100%
Cobre (mg/l Cu) 2 <0,0050 0,0051 0 100% 2 2 100%
Cromio (pg/L Cr)** 50 <5,0 0 100% 2 2 100%
Dureza total (mg/l CaCO;) 83 87 0 100% 2 2 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Ferro (ug/l Fe) 200 <25 <25 0 100% 2 2 100%
Fluoretos (mg/L F)** 1,5 <0,10 0 100% 2 2 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/l) PAF 0,1 <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%
Benzo(a)pireno (pg/l BAPY) 0,01 <0,0010 <0,0010 (1] 100% 2 2 100%
Benzo(b)fluoranteno (pg/l) <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/l) <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/l) <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%
Magnésio (mg/l Mg) 4,2 5,1 0 100% 2 2 100%
MercUrio (pg/L Hg)** 1 <0,20 0 100% 2 2 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 <2,0 <2,0 0 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,010 <0,010 0 100% 2 2 100%
Pesticidas totais (ug/l) 0,5 <0,025 0 100% 5 5 100%
Bentazona (pg/l) 0,1 <0,025 0 100% 4 4 100%
Tebuconazol (pg/l) 0,1 <0,025 0 100% 4 4 100%
Selénio (pg/L Se)** 10 <2,5 0 100% 2 2 100%
Sodio (mg/L Na)** 200 7 0 100% 2 2 100%
Sulfatos (mg/L SO4)** 250 21 22 0 100% 2 2 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l)**: 10 <0,50 0 100% 2 2 100%
Tetracloroeteno(pg/1)** <0,48 0 100% 2 2 100%
Tricloroeteno(pg/1)** <0,50 0 100% 2 2 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 18 22 0 100% 2 2 100%
Cloroférmio(ug/L) 1,3 12 0 100% 2 2 100%
Bromoformio(ug/L) <0,45 <0,45 0 100% 2 2 100%
Bromodiclorometano(pg/L) 5,3 7,7 0 100% 2 2 100%
Dibromoclorometano(pg/L) 1,9 2,1 0 100% 2 2 100%
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* Parametro conservativo analisado por Aguas e Parque Biolégico de Gaia, EM, SA

** parametro conservativo analisado pela entidade gestora em alta - Aguas do Douro e Paiva, SA

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de Agosto, Aguas e Parque Biolégico de Gaia, EM, SA procedeu a verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de analises
periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente Entidade Reguladora de Servigos de Aguas e Residuos

(ERSAR)

Informagdo complementar relativa a averiguagéo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

N&o se verificou nenhum incumprimento relativamente aos VP.

O Conselho de Administracdo: Tiago Braga, Eng.°

Data da publicitacéo: 14.08.2014
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